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El presente proyecto surge debido a que la Fábrica Nacional de Licores tiene 
una instalación eléctrica con aproximadamente 40 años de antigüedad, lo que implica 
la existencia de sistemas obsoletos, además de incumplir con la legislación vigente, 
basada en la norma NFPA 70, NEC 2014, a la vez, que se pone en riesgo la vida y la 
seguridad de las personas. Aunado a esto, una modernización en dichos implementos 
permitiría tener un sistema más eficiente, mientras se monitoriza el uso de la energía 
de manera sencilla.  
Se rediseñó la instalación eléctrica de la fábrica, comenzando por el sistema en 
media tensión, centralizando toda la alimentación hacia una subestación de media 
tensión, desde donde se distribuirá la energía para los transformadores existentes de 
1500 kVA y 500 kVA, a través de las instalaciones de la empresa. 
De igual manera, se realizó el rediseño del sistema en baja tensión, a 460Y/266 
V, con subsistemas derivados a 240∆/120 V y 208Y/120 V. Se contempló la 
alimentación de motores y equipos, así como de tableros de iluminación y 
tomacorrientes. Además, se realizaron estudios de corto circuito y arco eléctrico en los 
tableros, junto con un estudio de iluminación del área de envase.  
Se estima que el costo total del proyecto será de 335 898 354 ₡, donde 
aproximadamente 260 898 354 ₡ están asociados al costo de materiales y equipos, 
mientras que 75 000 000 ₡ son debido a mano de obra. Se tiene un VAN de 
4179256202 ₡ y un TIR del 169%, lo que implica una recuperación de la inversión en 
dos años y un mes. 
 




The current project started due to an electric installation of at least 40 years old. 
As a result, obsolete systems and the neglect of the current legislation based on the 
norm NFPA 70, NEC 2014, and risk life and security. Moreover, modernization of the 
implements would allow a more efficient system while monitoring the energy use in a 
simple way.  
The redesign of the electrical installation of the plant started with a medium 
voltage system centralizing all power to a medium voltage substation from where the 
power will be distributed for the existing 1500 kVA and 500 kVA transformers through 
the facilities of the company.  
Additionally, the redesign of the low voltage system, from 460Y/266 V, with 
derived subsystems to 240∆/120 V and 208Y/120 V. Including the power supply of 
motors and equipment, as well as the lighting boards and outlets. Also, short circuit and 
electric arc flash carried out on the boards, as well as a lighting study of the packaging 
area.  
The estimate of the total budget of the project would be of 335 898 354 ₡. 
Approximately 260 898 354 ₡ are linked to cost of materials and equipment while 
75 000 000 ₡ are linked to labor. A VNA of 4179256202 ₡ and an IRR of 169% that 
implies a recovery of the investment in two years and one month.  
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1.1. Sobre la empresa. 
1.1.1. Reseña de la empresa.  
La idea de crear la Fábrica Nacional de Licores nace en el año 1850, impulsado 
por el entonces presidente, Juan Rafael Mora Porras. En 1853, se crea la panta, 
para ser inaugurada hasta 1856, bajo el nombre de Fábrica Nacional de 
Aguardientes. Su propósito era el de fomentar la industria de la caña de azúcar, así 
como buscar el consumo de licor de calidad, mientras se producían ingresos para 
el estado. (Fábrica Nacional de Licores, 2020). 
En los cincuentas se decide reubicar de manera estratégica la fábrica a la zona 
de Grecia, donde se concentra una gran cantidad producción de caña de azúcar, 
la cual es la principal materia prima para la elaboración del producto, sumado al 
fácil acceso a la capital. La construcción de dicha planta concluyó en 1981, sin 
embargo, el traslado de las operaciones fue dándose de manera paulatina hasta 
1996. (Fábrica Nacional de Licores, 2020). 
La Fábrica Nacional de Licores, se ha preocupado siempre por mantener los 
mejores estándares de calidad, preocupándose por utilizar materias primas de la 
más alta calidad mientas se rige por normas francesas, las cuales son superadas 
con facilidad, lo cual le permite competir tanto en el mercado nacional como 
internacional. (Fábrica Nacional de Licores, 2020). 
1.1.2. Visión. 
“Ser una empresa pública competitiva, moderna y consolidada en la producción 
y comercialización de alcoholes para la industria y bebidas alcohólicas, con altos 
estándares de calidad e inocuidad, para satisfacer los gustos y preferencias del 
14 
 
mercado, con un enfoque de bienestar social y salud pública”. (Fábrica Nacional de 
Licores, 2020). 
1.1.3. Misión.  
“Somos la primera agroindustria estatal, especializada en la producción y 
comercialización de alcoholes y bebidas alcohólicas con altos estándares de 
calidad, para apoyar el desarrollo del sector agropecuario nacional”. (Fábrica 
Nacional de Licores, 2020). 
1.1.4. Proceso productivo.  
A continuación, se presenta un diagrama del proceso productivo de la Fábrica 
Nacional de Licores, donde se observan los procesos que serán tomados en cuenta 
para el rediseño presentado en el presente proyecto. 
 
Fuente: FANAL. Lucidchart.com.  
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Figura 1.1.  Proceso Productivo de la Fábrica Nacional de Licores. 
1.2. Objetivos. 
1.2.1. Objetivo general.  
Realizar el rediseño del sistema eléctrico de la Fábrica Nacional de Licores, con 
el fin modernizar el sistema, buscando la seguridad de las personas, así como un 
ahorro energético, basado en la normativa actual, NEC 2014. 
1.2.2. Objetivos específicos.  
-Proponer un rediseño a la instalación eléctrica y sistema de puesta a tierra, de 
acuerdo con la normativa vigente en Código Eléctrico Nacional NEC 2014. 
-Realizar un análisis de cortocircuito y arco eléctrico en los tableros de nivel 1 de la 
instalación eléctrica propuesta, basado en las normas IEC 60909 e IEC 1584. 
-Estimar el costo final del proyecto, determinando así su factibilidad, mediante 
indicadores financieros como el VAN y el TIR. 
1.3. Alcance. 
El presente proyecto se centrará en rediseñar el sistema eléctrico de la Fábrica 
Nacional de Licores, ubicada en Grecia, esto debido a que la instalación actual es 
bastante antigua, lo que implica tener equipos no tan eficientes y completos como 
los existentes en la actualidad. Además, por su longevidad, no cumple con la 
normativa vigente, basado en el NEC 2014.  
Para esto, se comenzará con el diseño de una subestación en media tensión, 
desde donde se alimentarán los transformadores de 1500 kVA y 500 kVA, los cuales 
disminuyen la tensión a 460 V, para energizar los tableros principales. Seguidamente 
se terminarán los alimentadores de CCM, tableros de distribución y transformadores 
en baja tensión.  
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Además, se diseñaron los circuitos ramales de los motores, tomando el cuanta 
los disyuntores, contactores y sobrecargas. De igual manera, para los equipos 
existentes, se contempló únicamente el alimentador de los paneles ya existentes. Es 
importante recalcar que para los edificios de control de calidad, mercadeo, 
administración, así como los circuitos de iluminación y tomacorrientes, solo se diseñó 
el circuito alimentador, basado en mediciones de demanda realizadas en dichas 




2. Marco Teórico. 
2.1. Conceptos básicos. 
-Baja tensión: nivel de tensión menor o igual a 1 kV. (ARESEP, 2015) 
-Media tensión: nivel de tensión mayor a 1 kV, pero menor o igual a 100 kV. 
(ARESEP, 2015) 
-Subestación: ensamble cubierto de un equipo, (por ejemplo, interruptores, 
dispositivos de interrupción, ruptores de circuitos, barras colectoras y 
transformadores), a través del cual pasa la energía eléctrica con fines de distribución 
conmutación o modificación de sus características. (National Fire Protection 
Association, 2014). 
-Fusible: dispositivo de protección contra sobre corriente con una parte fundible 
de apertura de un circuito, que se calienta y rompe por el paso de una sobre corriente 
a través de ella. (National Fire Protection Association, 2014). 
-Centro de control de motores: ensamble de una o más secciones encerradas 
que tienen barras de energía comunes Y que contiene principalmente unidades de 
control de motores. (National Fire Protection Association, 2014). 
-Instalación eléctrica: una instalación eléctrica residencial, comercial o industrial 
se encarga de distribuir la energía eléctrica hasta los puntos de consumo. El diseño 
de una instalación eléctrica contempla la selección de una variedad de equipos y 
materiales para que los usuarios tengan un suministro confiable y seguro. (National 






En Costa Rica, el ente encargado de velar por la correcta realización de estos 
proyectos es el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), quien debe 
encargarse de la revisión y aprobación de planos y demás requisitos necesarios. La 
normativa vigente en nuestro país se rige por el NEC (National Electric Code), en su 
última versión en español, según una reforma aplicada al decreto RTC 458: 2011 en 
el año 2019. (La Gaceta, 2019). 
Una instalación eléctrica, tiene entre sus componentes:  
-Equipo de acometida: equipo necesario, consiste generalmente en 
un(os) interruptor(es) automático(s) o interruptor(es) y fusible(s) con sus 
accesorios conectados al extremo de carga de los conductores de acometida a 
un edificio o estructura u otra área designada y destinado para constituir el 
control principal Y desconexión del suministro. (National Fire Protection 
Association, 2014) 
  -Transformador: un transformador es un dispositivo que cambia la 
potencia eléctrica alterna con un nivel de voltaje a potencia eléctrica alterna con 
otro nivel de voltaje mediante la acción de un campo magnético. Consta de dos 
o más bobinas de alambre conductor enrolladas alrededor de un núcleo 
ferromagnético común. Estas bobinas (normalmente) no están conectadas en 
forma directa. La única conexión entre las bobinas es el flujo magnético común 
que se encuentra dentro del núcleo. (National Fire Protection Association, 2008) 
-Tablero principal: Es el tablero o grupo de tableros diseñados para 
formar un solo tablero incluyendo barras colectoras, detectores de 
sobrecorriente automáticos y algunas veces circuitos de iluminación, 
calefacción o potencia. Diseñados para ser colocados en un gabinete o caja de 
cortacircuitos colocada en una pared o muro divisorio y accesible sólo desde la 
parte frontal. (Brenes, 2019). 
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-Tablero de distribución: panel único de grandes dimensiones, marco o 
ensamble de paneles sobre cuyo frente, parte posterior o sobre ambos, se 
montan interruptores dispositivos de protección contra sobretensión u otros, 
barras colectoras y generalmente, instrumento. Estos ensambles son, en 
general accesibles desde la parte posterior, así como desde del frente y no han 
sido previstos para ser instalados en gabinetes. (National Fire Protection 
Association, 2014) 
-Alimentador: todos los conductores de un circuito entre el equipo de 
acometida, la fuente de un sistema derivado separado u otra fuente de 
suministro de energía eléctrica y el dispositivo de protección contra 
sobrecorriente final del circuito ramal. (National Fire Protection Association, 
2008). 
-Circuito ramal: conductores de circuito entre el dispositivo final contra 
sobrecorriente que protege el circuito y la(s) salida(s). (National Fire Protection 
Association, 2008). 
-Interruptor termomagnético: es un dispositivo que interrumpe el paso de 
la intensidad de corriente (I) cuando existe un excesivo calentamiento a causa 
de sobrecarga o cortocircuito, los interruptores termomagnéticos utilizan una tira 
bimetal como elemento principal para abrir el circuito, causando la protección al 
circuito y elementos conectados al sistema. (Harper, 2004). 
-Sobrecorriente: cualquier corriente que supere la corriente nominal de 
un equipo o la capacidad de conducción de corriente de un conductor. Puede 
ser el resultado de una sobrecarga, un cortocircuito o una falla a tierra. (National 
Fire Protection Association, 2008).   
-Puesta a tierra: conexión a tierra o a cualquier cuerpo conector que 
extienda la conexión a tierra. (National Fire Protection Association, 2008). 
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-Factor de demanda: relación entre la demanda máxima de un sistema, 
o parte de este, y la carga total conectada al sistema o a una parte de este, en 
estudio. (National Fire Protection Association, 2008). 
-Corriente: el movimiento de cargas eléctricas sobre unidad de tiempo en 
el interior de un conductor se denomina corriente eléctrica o intensidad de 
corriente, se expresa con la unidad de amperios. (Harper, 2004). 
-Tensión: es el trabajo necesario para generar el movimiento de una 
carga eléctrica por el conductor en un circuito cerrado, el voltaje alterno varía 
en forma cíclica debido al cambio de polaridad en función del tiempo (60 Hz en 
Ecuador) generando una onda senoidal de 60 ciclos en un segundo. (Fowler, 
New York). 
-Planos eléctricos: se entiende por planos eléctricos todos aquellos que 
contienen la información relativa a los proyectos eléctricos que están 
respaldados por los cálculos necesarios. (CIEMI, 2004). 
-Diagrama unifilar: para facilitar la interpretación del contratista (o el 
usuario final al que se destina el diseño), se realiza un esquema Unifilar, el cual, 
pretende por medio de líneas y simbología, la representación del circuito, las 
dependencias de alimentación de tableros, y demás componentes, de manera 
que se puedan observar las conexiones entre cada uno. (Rojas, 2019). 
-Sobrecarga: funcionamiento de un equipo por encima de su capacidad 
nominal de plena carga, o de un conductor por encima de su capacidad nominal 
de conducción de corriente que, cuando persiste durante un tiempo suficiente 
largo, podría causar daños o un calentamiento peligroso. Una falla como un 
cortocircuito o una falla a tierra no es una sobrecarga. (National Fire Protection 
Association, 2008). 
-Coordinación de protecciones: la selectividad o discriminación es la 
facilidad que posee un sistema de protección que le permite discernir entre una 
condición de operación y otra en la cual no debe operar. (Barahona G. , 2019). 
21 
 
2.2. Artículos del NEC 2014. 
El presente diseño se basa en la normativa de NFPA 70, NEC 2014, por lo que, 
a continuación, se presentan los principales artículos utilizados para el desarrollo de 
este: 
-215.2 Alimentadores a no más de 600 volts. (1) Generalidades. 
Los conductores de los alimentadores deben tener una capacidad no menor que 
la requerida para alimentar la carga, según lo calculado las partes III, IV y V del 
artículo 220. Los conductores deben estar dimensionados para transportar no menos 
que el valor más alto especificado en 215.2 (A)(1) (a) o (b). 
(a) Donde un alimentador abastece cargas continuas o cualquier combinación de 
cargas continuas y no continuas, el calibre mínimo del conductor del alimentador 
debe tener una ampacidad permitida no menor que la carga no continúa más el 
125 % de la carga continua. 
(b) El calibre mínimo del conductor del alimentador debe tener una capacidad 
permitida no menor que la carga máxima que se va a alimentar después de la 
aplicación de cualquier factor de ajuste o corrección. 
-215.3 Protección contra sobrecorriente.  
Los alimentadores deben estar protegidos contra sobrecorriente, de acuerdo 
con lo establecido en la parte I del artículo 240. Cuando un alimentador suministra 
cargas continuas o cualquier combinación de cargas continuas y no continuas, la 
capacidad nominal del dispositivo de protección contra sobre corrientes no debe ser 
inferior a la carga no continua, más del 125 % de la carga continua. (National Fire 




-240.6(A) Fusibles e interruptores de circuito de disparo fijo. 
Los valores en amperes nominales normalizados de los fusibles e interruptores 
automáticos de disparo en inverso son: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 
100, 110, 125, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000, 
1200 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 y 6000 amperes. Los valores en amperes 
nominales normalizados adicionales para fusibles deben ser de 1, 3, 6, 10, y 601. 
Debe permitirse el uso de fusibles e interruptores de circuito de tiempo inverso con 
valores nominales en amperes no normalizadas. (National Fire Protection 
Association, 2014) 
-392.22(B)(1)(d). 
Cuando cualquiera de los cables de un solo conductor instalados sea del 1/0 
AWG hasta 4/0 AWG, la suma de los diámetros de todos los cables de un solo 
conductor no debe exceder el ancho de la bandeja. (National Fire Protection 
Association, 2014) 
-430.24 Varios motores o un(os) motor(es) y otra(s) carga(s).   
Los conductores que alimentan varios motores o un(os) motor(es) y otra(s) carga(s) 
deben tener una ampacidad no inferior a la suma de cada uno de los siguientes:  
-125 % de la corriente nominal de plena carga del motor como el valor nominal más 
alto, tal como se determina en la sección 430.6(A). 
-La suma de las corrientes nominales de plena carga de todos los otros motores 
del grupo, tal como se determina la sección 430.6(A). 
-100 % de las cargas no continuas que no son motores. 
-125 % de las cargas continuas que no son motores. 




-430.32(A)(1) Dispositivo separado de protección contra sobrecarga. 
Un dispositivo separado de protección contra sobrecarga que sea sensible la 
corriente del motor. Este dispositivo se debe seleccionar para que se dispare o debe 
tener valor nominal no superior al siguiente porcentaje del valor nominal de corriente 
de plena carga, de la placa de características del motor: 
-Motores como factor de servicio marcado de 1,15 o más: 125 %  
-Motores como aumento de temperatura marca de 140º C o menos: 125 %  
-Todos los demás motores: 115 % (National Fire Protection Association, 2014) 
-430.22 Motor único.  
Los conductores que alimenten un solo motor que se use en una aplicación de 
servicio y continuo, deben tener una ampacidad no menor del 125 % del valor 
nominal de corriente de plena carga del motor, cómo se determina en la sección 
430.6(A)(1), o no menor que la especificada en la sección 430.22(A) hasta (G). 
(National Fire Protection Association, 2014). 
-430.32(C) Selección el dispositivo de protección contra sobrecarga.  
Cuando el elemento detector o el ajuste o el dimensionamiento del dispositivo 
protección contra sobrecarga seleccionado de acuerdo con las secciones 
430.32(A)(1) y 430.32(B)(1) no son suficientes para arrancar el motor o llevar la 
carga, debe permitirse el uso de elementos detectores de mayor tamaño o 
incrementos en los ajustes o el dimensionamiento, siempre que la corriente de 
disparo del dispositivo de protección contra sobrecarga no exceda los siguientes 
porcentajes del valor nominal de corriente de plena carga, de la placa de 
características del motor.  
-Motores con factores servicio marcado de 1,15 o más: 140 %  
-Motores con aumento de temperatura marca de 40º C o menos: 140 %  
-Todos los demás motores: 130 %  (National Fire Protection Association, 2014)  
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-430.62 Valor nominal o ajuste carga del motor: (A) Carga específica. 
Un alimentador que se utilice para la alimentación de una(s) carga(s) fija(s) 
específica(s) de motor(es) y que conste de conductores mencionados con base en 
la sección 430.24, debe estar dotado de un dispositivo de protección con un valor 
nominal o ajuste no superior al mayor valor nominal o ajuste del dispositivo de 
protección contra cortocircuito y fallas a tierra el circuito ramal para cualquier motor 
alimentado por el alimentador más la suma de todas las corrientes de plena carga de 
los demás motores del grupo. (National Fire Protection Association, 2014) 
-625.40 Protección contra sobre corriente.  
El dispositivo de protección contra sobrecorriente para los alimentadores y 
circuitos ramales de los equipos de alimentación para vehículos eléctricos, debe 
dimensionarse para régimen continuo y debe tener una capacidad nominal no menor 
al 125 % de la carga máxima del equipo de alimentación para vehículos eléctricos. 
Cuando haya cargas no continúas conectadas al mismo alimentador o circuito ramal, 
el valor nominal dispositivo de protección contra sobre corriente no debe ser menor 
a la suma de todas las cargas no continuas más de 125 % de las cargas continuas. 
(National Fire Protection Association, 2014) 
-695.6(B)(1). Motores de las bombas contra incendios y otros equipos.  
Los conductores que alimentan el motor o motores de las bombas contra 
incendios, las bombas de mantenimiento de la presión y el equipo de accesorio 
asociado a la bomba contra incendios debe tener un valor nominal mínimo del 125 
% de la suma de la corriente de plena carga del motor o motores de las bombas 
contra incendios o las bombas de mantenimiento de la presión y el 100 % del equipo 





3. Datos de partida para el diseño. 
3.1. Entorno Físico del Diseño.  
La Fábrica Nacional de Licores se encuentra ubicada en Rincón de Salas, 
Grecia, a una altura de 794 m.s.n.m. con una temperatura máxima promedio de 28°C, 
según el (Intituto Meteorológico Nacional., 2020).  
 
 
Fuente: Google Maps 






3.2. Estado del sistema actual.  
La Fábrica Nacional de Licores cuenta actualmente con cuatro acometidas, las 
cuales se distribuyen de la siguiente manera. Además, en el plano de distribución de 
transformadores actuales1, se puede observar gráficamente las zonas que estos 
alimentan.  













1 34,5 135800 329,7 1500 Destilería  
2 34,5 33950 192,2 
500, 3Ø Envase 
75, 3Ø Tonelería 
225, 3Ø 
Confección 
de licores  




75, 3Ø Pozo #4 










Fuente: (FANAL, 2020). Microsoft Excel.  
La acometida uno, como se ve en la tabla anterior, alimenta la zona de destilería, 
comprendiendo la recepción y distribución de las materias primas, fermentación 
(actualmente fuera de uso, pero con proyecciones a reactivarse), destilación, control 
de calidad, así como despacho de alcohol hacia otras zonas de la fábrica.  
 
1 en adelante se utilizará este formato de palabra para identificar los hipervínculos utilizados dentro del trabajo. 
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En este caso se cuenta con un reconectador automático marca Schneider 
Electric E-Series, con capacidad interruptiva de 16 kA a 38 kV, como el que se 
observa en la siguiente figura. Este se ubica en el punto de conexión con la compañía 
eléctrica, específicamente el Instituto Costarricense de Electricidad (I.C.E.), a través 
del circuito “Naranjo- Argentina”.  
 
Fuente: (Schneider Electric, 2018) 
Figura 3.2. Reconectador Automático Schneider Electric E-Series. 
Seguidamente, se pasa a una subestación de media tensión, donde se tiene 
una celda DVCAS de Schneider Electric, con una capacidad interruptiva de 52 kA a 
38 kV (Apéndice 1). Esta funciona como interruptor principal del transformador 
Howard Industries de 1500 kVA que se tiene en la misma bóveda, el cual reduce la 
tensión de 34,5 kV a 460 V (Apéndice 2). 
Junto a dicha bóveda, se encuentra el cuarto eléctrico principal, donde la 
mayoría de los equipos cuentan con una antigüedad de 40 años. Se tiene un tablero 
principal (Apéndice 3), el cual se comunica internamente por barras. De este, se 
derivan los diferentes disyuntores que alimentan las distintas zonas de esta sección 
de la fábrica.   
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Además, se cuenta con dos generadores eléctricos marca Electra Molins de 350 
kVA a 440 V (Apéndice 4), los cuales alimentan a los distintos tableros a través de 
una transferencia automática de la marca Schneider Electric. 
Por otro lado, la acometida 2 alimenta, primeramente, un banco de 
transformadores de poste de 75 kVA (Apéndice 5), el cual brinda energía a un tablero 
tipo I-Line, desde donde se conectan el área de envase de alcoholes de la CCSS, el 
taller mecánico, la bodega de tonelería y la planta de tratamiento de aguas de 
proceso.  
Seguidamente, se tiene un banco de transformadores de 500 kVA (Apéndice 6) 
y otro de 225 kVA (Apéndice 8). El primero alimenta el tablero del cuarto eléctrico de 
envase, desde donde se distribuye hacia la planta embotelladora de alcohol y el 
edificio administrativo, mientras que el segundo brinda energía al cuarto de control 
de motores de confección de licores. Este último actualmente está prácticamente 
fuera de uso, ya que se han eliminado mucho de los equipos para los que se diseñó, 
o han sido sustituidos por sistemas hidráulicos, lo cual se puede ver en el siguiente 




Fuente: Propia. PowerVision Plus 
Figura 3.3. Demanda máxima en el transformador de confección de licores. 
 
Finalmente, se tiene transformadores monofásicos de 50 kVA, uno para 
alimentar el edificio de mercadeo, mientras que el otro energiza un circuito de 
iluminación exterior. Además de un último banco de transformadores de 75 kVA para 
la bomba del pozo 4 ubicado en el sector noreste de la propiedad.  
 
3.3. Preferencias del cliente.  
El presente proyecto surge de la idea de centralizar la alimentación de la planta 
en una sola acometida, ya que se considera innecesario el tener cuatro facturaciones 
de energía eléctrica, teniendo en cuenta que todas son alimentadas desde la misma 
subestación. Además, esto implica costos extra asociados a mantenimiento de las 
líneas, transformadores, entre otros.  
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Por otro lado, se está teniendo un gran costo relacionado con las perdidas por 
transformación. Cómo se vio en la tabla 2.1, la primera acometida alimenta un 
transformador de 1500 kVA, mas, según datos de facturación, solo se demandan 
329,7 kW, es decir, aproximadamente un 22 % de la capacidad de este.  En la 
segunda, se reportan 192 kW demandados, con una potencia en transformadores 
total de 1000 kVA, lo cual representa un 25 % de utilización.  
Además de lo indicado anteriormente, el sistema eléctrico actual es muy 
antiguo, ya que, en algunas zonas se cuenta con los equipos instalados cuando se 
construyó la planta hace alrededor de 40 años. Esto conlleva a tener dificultad para 
realizar ciertas tareas, como lo es la medición de parámetros, o controlar procesos 
de manera remota.  
Por especificación de la empresa, el rediseño se realizará utilizando como base 
equipos de la marca Schneider Electric, principalmente debido a que algunos de los 
dispositivos ya instalados son de dicho fabricante, con lo cual se llevaría a una 
estandarización de estos. Sin embargo, para efectos de licitación, se podrán utilizar 
unidades de otra casa matriz, siempre y cuando cumplan las características 
especificadas.    
En cuanto al nivel de rediseño que se desea, el cliente solicita que, para áreas 
como los edificios de mercadeo, administración y control de calidad, solo se diseñe 
el alimentar del tablero principal de cada uno de ellos, ya que en el proyecto no se 
considera realizar modificaciones en dichos recintos.  
Para las líneas de producción del área de envase, se plantea la utilización de 
ductobarras, debido a la facilidad que brindan a la hora de realizar la instalación, así 
como el ahorro en cableado que se tendría. También, se solicita tomar en cuenta que 
en el futuro se utilizará iluminación led, con lo cual se pretende disminuir el consumo 




Otro de los requerimientos que se solicitan es manejar solo tensiones trifásicas 
de 460 V y 240 V dentro de la planta, eliminando el 380 V que se tiene en la 
actualidad. Esto implica que muchos de los equipos actuales deberán ser sustituidos 
o rebobinados (en el caso de los motores), por lo que el diseño debe contemplar 




4. Diseño del sistema. 
4.1. Datos generales del sistema. 
• Temperatura promedio: 28°C 






-% CV: porcentaje de caída de tensión. 
-L: distancia (m). 
-IL: corriente de línea (A). 
-Z: impedancia de conductor (Ω/km). 
-V: tensión de línea.  
Nota: los valores de Z se tomarán de la tabla 8 del NEC 2014 si se utilizan 
canastas porta cables o de la tabla 9 si es tubería.  
4.2. Sistema eléctrico de media tensión: 
4.2.1. Sistema de alimentación: 
Circuito de alimentación: Naranjo - Argentina. 
Corriente de corto circuito en el punto de conexión: 2,763 kA 3∅ 
Tensión en el primario: 34,5 kV. 
Conexión: aéreo-subterránea. 
Transformadores: 1500 kVA / 500 kVA. 




Canalizaciones (Lámina 13):  
-Ducto subterráneo: PVC, SDR 41, 103 mm de diámetro. 
-Bandejas portacables tipo escalera de 228,6 mm de ancho. 
 
Como se mencionó anteriormente, en la actualidad se tiene una celda de media 
tensión DVCAS que funciona como interruptor principal del transformador de 1,5 
MVA, teniendo una configuración tipo “DO”, (D: Módulo de protección de 
transformadores; O: Módulo de línea de salida).  
 
Fuente: (Schneider Electric, 2019) 
Figura 4.1. Módulo de protección de transformador DVCAS. 
En el presente proyecto, se plantea utilizar dicho equipo como protección 
principal de la subestación de media tensión, añadiendo un módulo de salida extra 
a la celda existente, para seccionar la alimentación de los transformadores de 1500 
kVA (transformador principal) y el de 500 kVA (banco de transformadores de 
producción). Para esto, se utilizarán fusibles limitadores de corriente como 
protección de cada uno dichos dispositivos, modelo Fusarc CF de Schneider 
Electric.   
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Según la tabla 450.3(A) del NEC 2014, dichos fusibles se deben seleccionar al 
300 % de la corriente nominal del transformador, con lo que se tiene lo siguiente: 
-Transformador de 1500 kVA:  
𝐼𝑑 =
1500 𝑘𝑉𝐴
34,5 𝑘𝑉 𝑥 √3
 𝑥 300 % 
𝐼𝑑 = 75,3 𝐴 → 70 𝐴 
 
De la tabla de selección del fabricante, se tiene que para este tipo de 
transformador se requiere un fusible de 53 A, lo cual cumple con lo establecido en 
la norma.  




 𝑥 300 % 
𝐼𝑑 = 25,1 𝐴 → 25𝐴 
 
Según Schneider Electric, se selecciona un fusile de 25 A, lo cual corresponde 
el valor calculado.   
En ambos casos, se utilizarán porta fusibles modelo SM6 QM de Schneider 
Electric, como el que se muestra en el anexo 22. Además, junto al banco de 
transformadores de producción, se pondrá otro juego de fusibles, esto debido a la 
distancia existente entre este y la subestación de media tensión, como se puede 
observar en el diagrama unifilar.  
Para la alimentación de cada transformador, se deberá utilizar cables 
monoconductores calibre 1/0 AWG, ya que, de acuerdo con la tabla 310.106(A), 
este es el tamaño mínimo requerido en tensiones entre 28001 V y 35000 V. 




4.2.2. Estudios de cortocircuito y coordinación de protecciones en media 
tensión: 
• Transformador principal: 
a) Cortocircuito trifásico:  
-Primario del transformador a 34,5 kV: 2,841 kA. 
-Secundario del transformador a 460Y/266 V: 40,682 Ka. 
b) Coordinación de protecciones: 
 
Fuente: Propia. ETAP 16. 
Figura 4.2. Coordinación de protecciones en media tensión para transformador principal.  
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• Banco de transformadores producción. 
a) Cortocircuito trifásico:  
-Primario del transformador a 34,5 kV: 2,827 kA 
-Secundario del transformador a 460Y/266 V: 23,174 kA 
b) Coordinación de protecciones: 
 
Fuente: Propia. ETAP 16. 




4.3. Sistema eléctrico de baja tensión: 
Para el sistema eléctrico en baja tensión, se tiene que inmediatamente después 
de los transformadores, se instalará un panel principal tipo switchboard QED-2 de 
Schneider Electric, como el que se observa en el anexo 23, desde donde se 
distribuirá a las diferentes zonas de la fábrica.  
Como se puede observar en el diagrama unifilar, primeramente, se tiene el 
tablero de distribución principal (FNL-CED-NSBP-01), alimentado por el 
transformador de 1,5 MVA (FNL-BSMT-NTRR-01). Este alimenta al “Tableros de 
distribución Soda” (FNL-CED-NSBP-01) y al “Tablero de distribución Producción”. 
Además, por indicación del encargado de mantenimiento de FANAL, se dejará una 
prevista de 600 A para el área de fermentación.  
Es importante aclarar que, en caso de no especificarse, los conductores 
utilizados calibre 1/0 AWG serán seleccionados en aluminio con aislamientos XHHW-
2. Los de tamaño 2 AWG o menores, se utilizarán en cobre con cubierta THHN.  
Para efectos de este proyecto, se presentará de manera más detallada el 
dimensionamiento del tablero de distribución de destilería, como muestra de cómo 
se realizaron los cálculos y selección de componentes y equipos, ya que en el resto 
de los casos se realiza de manera similar, cuyos datos se pueden verificar en el 
diagrama unifilar.  
Destilería (FNL-CED-NSBP-02): 
Como se puede apreciar en la lámina 14, este tablero se encuentra 
inmediatamente después del tablero de distribución principal, unido por el mismo 
sistema de barras, teniendo su propio interruptor principal, como se muestra en el 
apéndice 11. 
-Tablero de destilación (FNL-CED-NCCMP-04): 
Según la información recopilada, en la torre de destilación se cuenta con los 
siguientes equipos:  
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B501 25 460 34 90,6 
B510 5 460 7,6 93,6 
B511 1,36 460 2,75 88,5 
B512 4,5 460 6,9 90 
B520 5 460 7,6 93 
B521 1,36 460 2,75 99,5 
B531 9,3 460 13,2 98,1 
B540 9,3 460 13,2 96,7 
B542 1,36 460 2,75 113 
B543 1,36 460 2,75 111 
B550 5 460 7,6 100 
B551 6,8 460 10,3 101 
B570 1,36 460 2,75 103,1 
B571 1,36 460 2,75 104 
B572 6,8 460 10,3 109 
B573 1,36 460 2,75 107 
 Fuente: propia. Microsoft Excel. 
Los valores de corriente de la tabla anterior fueron obtenidos de la tabla 430.250 
del NEC 2014, debido a que, según la información suministrada por el 
departamento de mantenimiento de FANAL, se realizará un rebobinado de los 
motores de las bombas que se tienen actualmente, cambiando su tensión de 380 
V a 460 V. (FANAL, 2020). 




Como se observa en la tabla 4.1, la corriente a plena carga para este 
motor es de 34 A y, según lo expresado en el artículo 430.22, la corriente de 




𝐼𝑑 = 34 𝐴 𝑥 125 % 
𝐼𝑑 = 42,5 𝐴 
De acuerdo con la tabla 310.15(B)(16), se selecciona un conductor por 
fase calibre 6 AWG en cobre, el cual tiene una ampacidad de 55 A @ 60 °C. 
Además, la cubierta a utilizar será THHN, a pesar de haberse utilizado la 
columna a 60 °C, debido a sus características, así como a la disponibilidad de 
este en el mercado.  
Seguidamente, se procede a verificar la caída de tensión en el conductor 
debido a la distancia:  
%𝐶𝑉 =
√3𝑥 90,6 𝑚 𝑥 34 𝐴 𝑥 1,41 Ω/𝑘𝑚
1000 𝑥 460 𝑉
 
%𝐶𝑉 = 1,63% < 3 % 
 
-Disyuntor:  
Según la tabla 430.52, para un motor jaula de ardilla, el ajuste máximo 
del interruptor automático de tiempo inverso es del 250 % de la corriente a plena 
carga del motor, por lo tanto:  
𝐼𝑑 = 34 𝐴 𝑥 250 % 
𝐼𝑑 = 85 𝐴 
Según el artículo 240.6(A), se debe seleccionar un disyuntor de 80 A. Sin 
embargo, en la figura 4.4, se observa que este se puede ajustar a un valor de 
56 A, lo cual permite el arranque del motor a su vez que protege el cable del 
ramal.  
-Contactor:  
Basado en la tabla de contactores NEMA; se selecciona un contactor de 




Según el artículo 430.32(A)(1), la corriente de ajuste del dispositivo de 
sobrecarga se calcula como:  
𝐼𝑆𝐶𝑚í𝑛 = 34 𝐴 𝑥 115 % 
𝐼𝑆𝐶𝑚í𝑛 = 31,1 𝐴 
Del artículo 430.32(C):  
𝐼𝑆𝐶𝑚á𝑥 = 34 𝐴 𝑥 130 % 
𝐼𝑆𝐶𝑚í𝑛 = 44,2 𝐴 
 
-Cable de puesta a tierra:  
De la tabla 250.122, se tiene que, para un disyuntor de 80 A, se debe 
utilizar un cable calibre 8 AWG. En este caso, este tendrá una cubierta THHN.  
-Canalización: 
Como canalización para los cables de este ramal, se utilizará tubería 
EMT. Esto implica que, para calcular el diámetro de este, se deberá conocer 
primeramente el área transversal aproximada del cable a utilizar, la cual se 
puede encontrar en la tabla 5 del NEC 2014, teniendo que para un conductor 
calibre 6 AWG con cubierta THHN, dicha media es de 32,71 mm2. 
De la información anterior, se puede determinar que el área trasversal 
aproximada de los cables es de 98,13 mm2. Ahora, según la tabla 1 del NEC 
2014, cuando se tienen más de 3 conductores, el porcentaje de sección 
transversal del tubo debe ser del 40 %. Con esto, se puede determinar que la 
tubería a utilizar será de 21 mm de diámetro, según la tabla 4 del NEC 2014. 
-Estudio de coordinación del ramal:  
Según el estudio realizado en el software ETAP, se tiene una corriente 
de cortocircuito a la salida del motor de 1,97 kA, teniendo que la coordinación 




Fuente: Propia. ETAP 16. 
Figura 4.4. Coordinación del ramal de la bomba B501. 
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A continuación, se muestra una tabla resumen con los datos obtenidos 
para todos los motores del grupo.  











B501 25 42,50 6 AWG 80 8 AWG 
B510 5 9,50 14 AWG 15 14 AWG 
B511 1,36 3,44 14 AWG 15 14 AWG 
B512 4,5 8,63 14 AWG 15 14 AWG 
B520 5 9,50 14 AWG 15 14 AWG 
B521 1,36 3,44 14 AWG 15 14 AWG 
B531 9,3 16,50 12 AWG 30 10 AWG 
B540 9,3 16,50 12 AWG 30 10 AWG 
B542 1,36 3,44 14 AWG 15 14 AWG 
B543 1,36 3,44 14 AWG 15 14 AWG  
B550 5 9,50 14 AWG 15 14 AWG 
B551 6,8 12,88 12 AWG 25 10 AWG 
B570 1,36 3,44 14 AWG 15 14 AWG 
B571 1,36 3,44 14 AWG 15 14 AWG  
B572 6,8 12,88 12 AWG 25 10 AWG 
B573 1,36 3,44 14 AWG 15 14 AWG 





















B501 2 39,10 44,20 21 
B510 0 8,74 9,88 16 
B511 00 3,16 3,58 16 
B512 0 7,94 8,97 16 
B520 0 8,74 9,88 16 
B521 00 3,16 3,58 16 
B531 1 15,18 17,16 16 
B540 1 15,18 17,16 16 
B542 00 3,16 3,58 16 
B543 00 3,16 3,58 16 
B550 0 8,74 9,88 16 
B551 1 11,85 13,39 16 
B570 00 3,16 3,58 16 
B571 00 3,16 3,58 16 
B572 1 11,85 13,39 16 
B573 00 3,16 3,58 16 
Nota: Las dimensiones dadas en la columna canalización se refieren al diámetro 
de la tubería EMT utilizada. 
Fuente: Propia. Microsoft Excel. 
 
Como se puede observar, en el caso de las bombas B551 y B572 se 
utilizaron cables calibre 12 AWG, ya que la caída de tensión superaba el 3 % 
permitido. 
Seguidamente, se procede a dimensionar el alimentador del grupo de 
motores. Para el cálculo del cable, se realiza según lo indicado en el artículo 
430.24 del NEC 2014, con lo que se tiene lo siguiente: 
𝐼𝑑𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙 = 34 𝐴 𝑥 125 % + 95,95 𝐴 




De la tabla 310.15(B)(17), se tiene que, para llevar dicha corriente, es 
necesario utilizar un conductor 1/0 AWG, el cual tiene una ampacidad de 180 
amperios a 75 °C. Este se selecciona con una cubierta XHHW-2.  Para este 
caso, la caída de tensión se desprecia, ya que la longitud del alimentador es de 
apenas 9 m.  
Para la selección del disyuntor principal del alimentador, de acuerdo con 
el artículo 430.62(A), se tiene que: 
𝐼𝑑 = 80 𝐴 + 95,95 𝐴 
𝐼𝑑 = 175,95𝐴 
De acuerdo con el artículo 240.6(A), se debe seleccionar un disyuntor de 
175 A. Sin embargo, en la figura 4.5, se puede observar que se puede ajustar 
a un valor de 150 A, con el fin de proteger de mejor manera al conductor.  
Igualmente, para determinar la ampacidad del centro de control de 
motores, se toma como base el dato de corriente de diseño del cable del 
alimentador. Según Schneider Electric (2019), el CCM modelo 6 de 600 A en 
sus barras principales, y 300 A para las verticales es el que mejor se adecua a 
dicha especificación.  
Por otro lado, para el cable de puesta a tierra, se utiliza igualmente la 
tabla 250.122, obteniendo que para un disyuntor de 175 amperios se debe 

















Fuente: Propia. ETAP 16.  




Junto a la torre de destilación se tiene un depósito de utilizado para disminuir la 
temperatura el agua que se emplea en el proceso de destilación, donde se cuenta 
con 3 torres de enfriamiento, así como dos bombas de 150 HP, como se puede 
observar en la lámina 15. Los datos de dichos equipos se encuentran a 
continuación.  









Torre 1 20 460 27 83 
Torre 2 20 460 27 86 
Torre3 20 460 27 89 
Bomba 1   150 460 180 60,5 
Bomba 2 150 460 180 62 
 Fuente: Propia. Microsoft Excel. 
 
Bombas de enfriamiento.  
-Conductores:  
Para el cálculo de la corriente de diseño de los conductores de ramal de 
esta bomba se utiliza lo estipulado en el artículo 430.22, por lo que se tiene lo 
siguiente:  
𝐼𝑑 = 180 𝐴 𝑥 125 % 
𝐼𝑑 = 225 𝐴 
 
De la tabla 310.15(B)(17), se tiene que el cable 3/0 AWG en aluminio 
tiene una ampacidad de 240 A @ 75 °C. Este se selecciona con una cubierta 
XHHW-2, el cual está diseñado para una temperatura de hasta 90 °C y tiene 
una gran disponibilidad a nivel de mercado.  
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Para la verificación de la caída de tensión se tiene que: 
%𝐶𝑉 =
√3𝑥 62 𝑚 𝑥 180 𝐴 𝑥 0.413 Ω/𝑘𝑚
1000 𝑥 460 𝑉
 
%𝐶𝑉 = 1,73 % < 3 % 
 
-Disyuntor:  
Basado en los datos de la tabla 430.52, la corriente de diseño de la 
protección debe ser del 250 % de la corriente a plena carga del motor, teniendo 
un interruptor automático de tiempo inverso, teniendo entonces: 
𝐼𝑑 = 180 𝐴 𝑥 250 % 
𝐼𝑑 = 450 𝐴 
Dicho valor concuerda con uno de los disyuntores normalizados que se 
menciona en el artículo 240.6(A) del NEC 2014. A pesar de esto, el disyuntor 
seleccionado el valor de ajuste más similar que posee es de 442 A, lo cual 
también se permite en el mismo artículo. No obstante, dicho valor no permite 
proteger el cable cuando la corriente supere por poco la ampacidad máxima de 
este, por lo que dicho rango deberá ser cubierto solamente por la sobrecarga.  
-Contactor:  
De acuerdo con NEMA; un motor 150 HP a 460 V utiliza un contactor de 
tamaño NEMA 5. 
-Sobrecarga:  
Para el caso de estos motores, se tiene que el factor de servicio es de 
1,25, por lo que basado en el artículo 430.32(A)(1), la corriente de ajuste del 
dispositivo de sobrecarga se debe calcular como:  
𝐼𝑆𝐶𝑚í𝑛 = 180 𝐴 𝑥 125 % 
𝐼𝑆𝐶𝑚í𝑛 = 225 𝐴 
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Del artículo 430.32(C):  
𝐼𝑆𝐶𝑚á𝑥 = 180 𝐴 𝑥 140 % 
𝐼𝑆𝐶𝑚í𝑛 = 252 𝐴 
 
-Cable de puesta a tierra:  
Para determinar el calibre del cable de puesta a tierra, se utiliza la tabla 
250.122, según el tamaño del disyuntor. Para este caso, se tiene que, para 450 
A, se utiliza un conductor calibre 2 AWG en cobre. En este caso, este tendrá 
una cubierta THHN.  
-Canalización: 
Para este caso se utilizará una canasta portacables, donde se llevarán 
los ramales de ambas bombas. Según el artículo 392.22(B)(1)(d), el ancho de 
la canasta debe ser mayor que la suma de los diámetros de los cables. De la 
tabla 5 del NEC 2014 podemos encontrar que el diámetro de los conductores 
XHHW-2 calibre 3/0 AWG es de 14,73 mm.   
Con esto se tiene que el ancho mínimo de la bandeja portacables debe 
ser de 103,11 mm, dejando un espacio igual a un diámetro entre cada grupo de 
conductores. Además, se debe tomar en cuenta los cables de tierra, los cuales 
tienen un diámetro de 9,754 mm, con lo cual se tiene un resultado final de 
122,62 mm. Del catálogo de Crouse-Hinds (2018), se selecciona una canasta 
tipo escalera de 152,4 mm (6¨) de ancho, la cual se describe mediante el código 
TR-12-A.  
-Estudio de coordinación del ramal:  
Del estudio de cortocircuito realizado en ETAP, se sabe que en el punto 
de conexión del motor la corriente de falla es de 8,55 kA. A continuación, se 
presenta el estudio de coordinación del ramal.  
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Fuente: Propia. ETAP 16. 




En la siguiente tabla, se mostrarán los resultados del dimensionamiento 
de los otros ramales de motores de dicho grupo, así como el alimentador de 
este.  

























8 AWG 60 10 AWG 
Bomba 
enfriamiento 1   
150 
225,00 





3/0 AWG 450 2 AWG 
Fuente: Propia. Microsoft Excel. 
 












2 31,05 35,1 16* 
Torre de 
enfriamiento 2 
2 31,05 35,1 16* 
Torre de 
enfriamiento 3 
2 31,05 35,1 16* 
Bomba 
enfriamiento 1   
5 225 252 152,4** 
Bomba 
enfriamiento 2 
5 225 252 152,5** 
* Diámetro de la tubería EMT.   
**Ancho de la canasta tipo escalera. 
Fuente: Propia. Microsoft Excel. 
Es importante tomar en cuenta que las bombas 1 y 2 son mutuamente 
excluyentes, por lo que el alimentador se diseña tomando en consideración la 
corriente de solo una de ellas. Por esto se tiene que, según el artículo 430.24, 
la ampacidad del conductor deberá ser superior a:  
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𝐼𝑑 = 180 𝐴 𝑥 125 % + 81 𝐴 
𝐼𝑑 = 306 𝐴  
De la tabla 310.15(B)(17), se tiene que se debe utilizar conductores 
calibre 250 kcmil, con una ampacidad de 315 A @ 75 °C en aluminio. Estos 
llevarán una cubierta XHHW-2. La caída de tensión para este caso es 
despreciable, ya que la longitud del cable es de 8 m.  
Seguidamente, se procede a seleccionar el disyuntor del circuito 
alimentador, según lo estipulado en el artículo 430.62(A): 
𝐼𝑑 = 450 𝐴 + 81 𝐴 
𝐼𝑑 = 531 𝐴 
Para este caso, se selecciona un disyuntor de 500 amperios, según los 
valores normalizados en el  artículo 240.6(A). A pesar de esto, en la figura 4.7 
se observa como si se ajusta la protección a dicho valor, se deja desprotegido 
al cable. Por esto, se sugiere ajustar la protección a un valor de 300 A, lo cual 
permite igualmente el arranque del motor. 
En el caso del centro de control de motores a utilizar, se emplea la 
ampacidad de los cables del alimentador para determinar la corriente de las 
barras, la cual corresponde a 306 A. Por lo tanto, se utilizará uno de 600 A en 
sus conductores principales y verticales. Según Schneider Electric (2019), el 
CCM modelo 6 es el que cumple con dichas características.  
Para el cable de puesta a tierra, se utiliza la tabla 250.122, donde se tiene que 
para un disyuntor de 500 amperios se debe instalar un conductor de calibre 2 
AWG en cobre, con cubierta THHN.  
Finalmente, según los resultados de estudios de ETAP, la corriente de 





Fuente: Propia. ETAP 16 




La Fábrica Nacional de Licores cuenta con dos calderas de 600 HP, las cuales 
proveen el vapor diferentes zonas de la fábrica como la torre de destilación. Según 
las mediciones realizadas, estas tienen un consumo de aproximadamente 30 kVA, 
sin embargo, se los cálculos fueron hechos para 35 kW debido a un factor de 
seguridad aplicado. Además, se tiene una resistencia eléctrica instalada en el 
tanque de almacenamiento de diario bunker de 10 kW, utilizada únicamente cuando 
se va a encender la caldera. Seguidamente, se muestra la memoria de cálculo del 
ramal de las calderas. 
Calderas 1 y 2. 
-Conductores:  
De acuerdo con el NEC 2014, en el artículo 215.2, cuando se está en 
presencia de una carga continua, se le debe aplicar un factor de corrección a la 
corriente del 1,25 %. Por lo tanto, la corriente de diseño, tomando un factor de 
potencia de 0,85, se puede determinar cómo:  
𝐼 =
35 𝑘𝑊
√3 𝑥 460 𝑉 𝑥 0,85
 
𝐼 = 51,68 𝐴  
𝐼𝑑 = 51,68 𝐴 𝑥 125 % 
𝐼𝑑 = 64,60 𝐴 
De acuerdo con la tabla 310.15(B)(16), se selecciona un conductor por 
fase calibre 4 AWG en cobre, el cual tiene una ampacidad de 70 A @ 60 °C. Se 
utilizará cubierta THHN. El cable de neutro tendrás las mismas características 
de los de fase.  
Seguidamente, se procede a verificar la caída de tensión en el conductor 




√3𝑥 18,5 𝑚 𝑥 51,68 𝐴 𝑥 0,97 Ω/𝑘𝑚
1000 𝑥 460 𝑉
 
%𝐶𝑉 = 0,35 % < 3 % 
-Disyuntor.  
Según el NEC 2014, el artículo 215.3, cuando se tienen cargas continuas, 
la corriente de diseño del disyuntor se calcula al 125 % de la corriente, por lo 
que el disyuntor de este ramal se determina de la siguiente manera: 
𝐼𝑑 = 51,68 𝐴 𝑥 125 % 
𝐼𝑑 = 64,60 𝐴 
De acuerdo con el artículo 240.6(A), el valor del disyuntor a utilizar es de 
70 A.  
-Cable de puesta a tierra:  
Para el caso de las calderas, se enviará un cable de puesta a tierra y otro 
de puesta a tierra aislado, ya que, en los paneles de control de dichos equipos, 
se cuenta con instrumentos como PLC, los cuales requieren de esta conexión 
para su correcto funcionamiento, seleccionados de acuerdo con la tabla 
250.112, y deberán ser de un calibre 8 AWG, los cuales tendrán una cubierta 
THHN.  
-Canalización: 
Para el transporte de los cables de los ramales de las calderas, se 
utilizará tubería EMT de 27 mm de diámetro, para el cual, según los datos de la 
tabla 4, se tiene una ocupación al 40 % de 222 mm2, ya que, de acuerdo con la 
información de la tabla 5, el área transversal de los conductores a instalar es de 





-Estudio de coordinación del ramal: 
El valor de la corriente de cortocircuito en el punto de conexión con el 
tablero de la caldera es de 4,36 kA, según los datos provistos por ETAP.  
 
Fuente: Propia. ETAP 16. 
Figura 4.8. Coordinación del ramal de las calderas. 
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A continuación, se muestra una tabla resumen con los datos para todas 
las cargas de este tablero.  
















Caldera 1 35 64,60 4AWG 70 8AWG 10,5 27* 
Caldera 2 35 64,60 4AWG 70 8AWG 18,5 27* 
Resistencia  10 15,69 12AWG 20 12AWG 30,5 16* 
Fuente: Propia. Microsoft Excel.  
Para el cálculo del alimentador, se toma en cuenta nuevamente el artículo 
215.2, ya que se tienen cargas continuas en el tablero alimentado. Es 
importante mencionar que, en un funcionamiento típico de la planta, solamente 
una de las calderas entrará en funcionamiento, sin embargo, para realizar el 
cálculo de la ampacidad del conductor, se supondrá que ambas pueden estar 
trabajando en un mismo momento. Teniendo en mente eso, se selecciona el 
cable a utilizar como se muestra a continuación.  
𝐼𝑑 = 115,91 𝐴 𝑥 125 % 
𝐼𝑑 = 144,89 𝐴 
Dicha corriente puede ser llevada por un cable de calibre 3/0 AWG en 
aluminio, de acuerdo con la tabla 310.15(B)(16), ya que posee una ampacidad 
a 75 °C de 155 A. Este será instalado con una cubierta XHHW-2, al igual que el 
cable de neutro.  
Seguidamente, se tiene que, para el disyuntor, según el artículo 215.3, la 
corriente mínima de ajuste debe estar al 125 % de las cargas continuas, lo cual 
coincide con la forma de dimensionar el conductor. Por lo tanto, del artículo 
240.6(A), se encuentra que el valor de dicho dispositivo es de 150 A. Además, 
esto implica que el calibre del cable de tierra debe ser de un calibre 6 AWG en 
cobre, con cubierta THHN.  
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A continuación, se determina el diámetro del tubo EMT a utilizar. Como 
se hizo anteriormente, se utilizan los datos de la tabla 5 para obtener el área 
transversal total de los cables, para luego seleccionar la canalización adecuada 
en la tabla 4, recordando que solo se podrá utilizar el 40 % de su sección 
transversal. De esta manera, se encuentra que se debe elegir tubería de 53 mm 
de diámetro.  
Finalmente, con los datos del corriente de los conductores, se procede a 
seleccionar el tablero, basado en la ampacidad de sus barras. En este caso se 
elige un tablero tipo NF, de 250 A, de acuerdo con las especificaciones de 
Schneider Electric (2019). Según los estudios de cortocircuito realizados en 
ETAP, la corriente de falla en esta unidad es de 19,04 kA.  
Fuente: Propia. ETAP 16. 
Figura 4.9. Coordinación del alimentador del tablero de calderas. 
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Para el caso de los centros de control de motores de materia prima (FNL-CED-
NCCMP-02) y bombas de alcohol (FNL-CED-NCCMP-03), el proceso de diseño y 
selección de sus ramales, alimentador, así como el tablero en sí, se realizan de 
manera similar a los de enfriamiento (FNL-CED-NCCMP-01) y la torre de 
destilación (FNL-CED-NCCMP-04), por lo que solamente se mostrará una tabla 
resumen con los resultados obtenidos. 
- Materia prima (FNL-CED-NCCMP-02) 
























10 460 14 
150 
Pozo #1 50 460 65 95,8 
Fuente: Propia. Microsoft Excel.  
 







Conductores Disyuntor (A) 
Calibre 




















10AWG 35 10 AWG 
Pozo #1 50 81,25 2AWG 150 6 AWG 
Fuente: Propia. Microsoft Excel.  
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Tabla 4.9. Dimensionamiento de los ramales de los equipos de materia prima (continuación). 










2 26,25 29,4 16* 
Diario 
bunker 
1 17,5 19,6 16* 
Descarga 
Alcohol 
1 16,1 18,2 16* 
Descarga 
Bunker 
1 16,1 18,2 16* 
Pozo #1 3 74,75 84,5 35* 
*Diámetro de la tubería EMT.  
Fuente: Propia. Microsoft Excel. 
 
Tabla 4.10. Dimensionamiento del alimentador y CCM de materia prima. 


















Fuente: Propia. Microsoft Excel.  
 
-Bombas de alcohol (FNL-CED-NCCMP-03). 










Despacho de primera 10 460 14 95 
Despacho de segunda 10 460 14 96 
Anhidro 2,52 460 4,13 108 
Trasiego Segunda 2,52 460 4,13 109 
Trasiego Primera 7,5 460 11 110 

















10 17,50 10AWG 35 10 AWG 
Despacho de 
segunda 
10 17,50 10AWG 35 10 AWG 
Anhidro 2,52 5,16 14AWG 15 14 AWG 
Trasiego Segunda 2,52 5,16 14AWG 15 14 AWG 
Trasiego Primera 7,5 13,75 12AWG 25 10 AWG 
Fuente: Propia. Microsoft Excel.  
 











1 16,1 18,2 16* 
Despacho 
de segunda 
1 16,1 18,2 16* 
Anhidro 0 4,7495 5,369 16* 
Trasiego 
Segunda 
0 4,7495 5,369 16* 
Trasiego 
Primera 
1 12,65 14,3 16* 
*Diámetro de la tubería utilizada 
Fuente: Propia. Microsoft Excel.  
 
Tabla 4.14. Dimensionamiento del alimentador y CCM de bombas de alcohol. 

















50,76 6 AWG  60 10 AWG  11 CCM 
Modelo 6 
24,1 21* 
*Diámetro de la tubería utilizada 
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Por último, el único elemento faltante en el tablero de distribución de destilería 
es el transformador de cargas generales (FNL-CED-NTRR-01), el cual reduce la 
tensión de 460 V a 208Y/120 V. Para llegar a su dimensionamiento, se debe 
comenzar por los elementos alimentados más lejanos. Dicha información se 
muestra a continuación, y para su diseño se tomaron en cuenta el artículo 215.2, 
correspondiente a los conductores, y el artículo 215.3 para los disyuntores. 





















Almacén 22,75 3 208 63,23 2 AWG 80 8 AWG 2 35* 
Romana 1,22 2 208 10,2 10 AWG 20 12 AWG 140 16* 
Casa 7,53 2 208 36,18 6 AWG 50 10 AWG 65 21* 
Caseta 1,22 2 208 10,2 12 AWG 20 12 AWG 90 16* 
Tienda 5,2 2 208 33,8 6 AWG 50 10 AWG 95 16* 
*Diámetro de la tubería EMT 
Fuente: Propia. Microsoft Excel.  
De igual manera, se procede a calcular las cargas del tablero que alimenta el 
transformador, como se muestra a continuación.  




















I y T 
Destilería 
6,76 3 208 18,79 10 AWG 20 12 AWG 2 16* 
Cuarto 
calderas 
5,70 3 208 15,83 10 AWG 25 10 AWG 20 16* 
I y T 
Destilación 
2,31 3 208 6,42 12AWG 15 14 AWG 125 16* 
C.C. 
Pasillos 
14 3 208 38,91 2 AWG 50 10 AWG 3 35* 
Zonas 
externas 
37,92 3 208 105,38 4/0 AWG 125 6 AWG 100 100** 
* Diámetro de la tubería a utilizar 
 ** Ancho de la canasta a utilizar 
Fuente: Propia. Microsoft Excel. 
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Ahora, según lo mostrado en la tabla 4.16, la suma de las potencias 
demandadas es de 66,67 kVA, por lo tanto, del catálogo de (Schneider Electric, 
2019), se selecciona un transformador de 75 kVA, el cual tiene un Z de 4,9 %. 
Para el dimensionamiento del alimentador de este transformador, se tomará la 
potencia total de este, aunque la carga demanda sea menor. De esta manera, se 
podrían sumar cargas al tablero que este alimenta, sin necesidad de realizar un 
cambio en dicha parte de la instalación. Además, este es una carga constante, por 
lo que, según el artículo 215.2, la corriente de los conductores se determina como:  
𝐼𝑇 =
75 𝑘𝑉𝐴
0.46 𝑉 𝑥 √3
 
𝐼𝑇 = 94,13 𝐴 
𝐼𝑑 = 94,13 𝐴 𝑥 125 % 
𝐼𝑑 = 117,67 𝐴 
De la tabla 310.15(B)(16), se tiene que, para esta corriente se debe utilizar un 
conductor 1/0 AWG, que cuenta con una ampacidad a 120 amperios para un cable 
de aluminio a 75 °C. Como se dijo anteriormente, este utilizará un aislamiento 
XHHW-2. 
Para el cable del secundario del transformador, se tiene que: 
𝐼𝑇 =
75 𝑘𝑉𝐴
0,208 𝑉 𝑥 √3
 
𝐼𝑇 = 208,18 𝐴 
𝐼𝑑 = 208,18 𝐴 𝑥 125 % 





Dicha corriente debe conducirse a través de un cable calibre 4/0 AWG, cuya 
ampacidad es de 280 A, a 75 °C, de acuerdo con la tabla 310.15(B)(17), para 
conductores al aire libre, ya que se instalará en una canasta de 100 mm de ancho, 
según los datos de la tabla 5. 
En cuanto al disyuntor del alimentador, este se instalará únicamente en el 
primario, debido a que el tablero principal, el transformador y el tablero al que se le 
suplirá la energía, se encuentran en el cuarto eléctrico de destilería (lámina 14), se 
considera innecesario utilizar protección en el secundario. Según la tabla 450.3(B), 
dicha protección se debe calcular al 125 % de la corriente nominal del 
transformador. Dicho valor coincide con el del cálculo de conductor del ramal, por 
lo que del artículo 240.6, se determina que este será de 110 A.  
A continuación, se muestra el estudio de coordinación para dicho ramal. 
Además, se determinó que la corriente de corto circuito es de 22,10 kA en el 
primario del transformador.   
Fuente: Propia. ETAP 16. 
Figura 4.10. Coordinación del ramal del transformador de cargas generales de destilería. 
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Una vez se tienen todos los componentes del tablero de destilería, se procede 
a calcular la protección de este. Dado que en esta área de la fábrica predominan 
los motores, se debe diseñar según lo dicho en el artículo 430.62, por lo que se 
tiene que tomar en cuenta el disyuntor de la bomba de 150 HP, más la suma de la 
corriente de las demás cargas, como se muestra a continuación:  
𝐼𝑑 = 𝐼𝐷𝐷𝑖𝑠𝑦𝑢𝑛𝑡𝑜𝑟 𝐸𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝐼𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 + 𝐼𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠 𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 + 𝐼𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐼𝐶𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎𝑠
+ 𝐼𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 75 𝑘𝑉𝐴 
𝐼𝑑 = 531 𝐴 + 129,95 𝐴 + 115,91 𝐴 + 128 𝐴 + 47,26 𝐴 + 94,13 𝐴  
𝐼𝑑 = 1046,25 𝐴 
Por lo tanto, el valor de ajuste máximo del disyuntor principal del tablero de 
destilería es de 1000 A, basado en el artículo 240.6(A). 
En el caso particular de este tablero, únicamente se deben dimensionar las 
barras, internas, pues este será alimentado por el mismo juego de barras del tablero 
principal. En caso contrario, donde se utilizarán cables, simplemente se utilizaría la 
tabla 310.15(B)(17) para seleccionar el conductor adecuado, basado en el cálculo 
siguiente: 
𝐼𝑑 = 𝐼 𝐷𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐸𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝐼𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 + 𝐼𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠 𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 + 𝐼𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
+ 𝐼𝐶𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎𝑠𝑥 125% + 𝐼𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 75 𝑘𝑉𝐴𝑥 125% 
𝐼𝑑 = 306 𝐴 + 129,95 𝐴 + 115,91 𝐴 𝑥 125 % + 128 𝐴 + 47,26 𝐴 + 94,13 𝐴 𝑥 125 % 
𝐼𝑑 = 873,76 𝐴 
Tomando en cuenta esta corriente y el catálogo de (Schneider Electric., 2012), 
se debe seleccionar un tablero QED2 con 1200 A en sus barras. A modo de 
ejemplo, si este fuera alimentado por cables, debería utilizarse 3 conductores 250 




Finalmente, debe calcular la ampacidad de las barras del tablero de distribución 
principal. Esto se basará tanto en la capacidad del transformador como de la carga 
demandada. De la tabla resumen, se puede determinar que esta última es de 1055 
kVA, lo que equivale a 1324 amperios, sin embargo, se debe tomar en cuenta la 
carga del área de fermentación, que se encuentra actualmente fuera de servicio, la 
cual equivale a unos 600 amperios.  Del trasformador, se sabe que este podrá 
entregar hasta 1882,6 A.  Basado en este, se selecciona un tablero QED2 del 
catálogo de Schneider Electric (2012), de 3000 A en sus barras. 
Para la selección del disyuntor principal del tablero, se realizó con base en la 
tabla 450.3(A), donde se indica que este debe ser del 125 % de la corriente nominal 
del transformador, por lo que se debe ajustar a un valor de 2000 A. 
En el caso del transformador de producción, los conductores del secundario se 
diseñaron para que este sea sustituido por uno nuevo de 750 kVA, con el fin de 
poder cubrir una mayor cantidad de equipos en caso de necesitar alimentar a través 
del TIE, así como para una futura ampliación de la planta.  
4.4. Otras consideraciones. 
4.4.1. Bombas del sistema contra incendios.  
De acuerdo con lo especificado en el artículo 695 del NEC 2014, las bombas 
del sistema contra incendios deben estar disponibles para funcionar en cualquier 
momento que se requiera. Debido a esto, los conductores de los ramales se 
diseñan al 125% de la corriente a plena carga de las bombas, obtenida de la tabla 
430.250.  
Además, se debe garantizar una selectividad completa en las protecciones, para 
igualmente garantizar que siempre se podrán alimentar dichos sistemas. Asimismo, 




De igual manera, el generador eléctrico (FNL-CPE-EPEP-01) deberá 
conectarse al tablero de distribución principal, a través de la transferencia 
automática, de tal manera que siempre se cumpla con la alimentación de las 
bombas del sistema supresor de incendios.  
4.5.  Sistema de puesta a tierra. 
Para el sistema de puesta a tierra de la acometida, según el Manual para redes 
de distribución eléctrica subterránea 13,8; 24,9 y 34,5 kV (Colegio de Ingenieros 
Electricistas, Mecánicos e Industriales., 2015), el sistema de puesta a tierra deberá 
tener una resistencia menor a 10 Ω en el punto de conexión, en caso contrario, 
deberá presentarse un estudio de resistividad del suelo para demostrar que dicho 
valor no es posible de alcanzar en el terreno utilizado.  
En este caso se propone utilizar una configuración de 3 varillas en delta, las 
cuales deberán ser recubiertas en cobre y listadas. Deberán contar con un diámetro 
mínimo de 15,8 mm de diámetro, así como una longitud no menor de 2,44 m. Estas 
deberán enlazarse con cable desnudo 1/0 AWG o mayor, utilizando soldadura 
exotérmica para unir los elementos. De acuerdo con la tabla 250.66, el conducto 
del electrodo de puesta a tierra deberá ser de un calibre 6 AWG o superior.  
4.6. Estudios de cortocircuito y arco eléctrico.  
Por medio de la aplicación del software ETAP, se lograron obtener los valores 
de cortocircuito y arco eléctrico para los distintos tableros del sistema. A 
continuación, se muestran los datos del primer estudio, los cuales también se 
pueden observar en el diagrama unifilar. Por otro lado, en las láminas 23 , 24 y 25, 
se tienen los resultados de arco eléctrico. Además, se obtuvieron las etiquetas para 





Además de esto, se presentan en las láminas 20, 21 y 22, los estudios de flujos 
de carga. En estos, se puede observar las caídas de tensión, tensiones en barras, 
así como un aproximado de las demandas y factores de potencia que se podrían 
tener, sin embargo, se ha comprobado que en la práctica estos pueden variar.  
Es importante mencionar que estos estudios fueron realizados en la condición 
que se consideró más crítica, donde el transformador de 1500 kVA lleva la totalidad 
de la carga, por lo que el disyuntor en el secundario del transformador de 500 kVA 
se encuentra en estado abierto. 
 













Fuente: Propia. ETAP 16.   




Fuente: Propia. ETAP 16. 
Figura 4.12. Resultados de cortocircuito para los tableros del área de la soda. 
 
Fuente: Propia. ETAP 16. 
Figura 4.13. Resultados de cortocircuito para los tableros del área de producción.  
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4.7. Estudios de iluminación. 
Utilizando el software DIALux EVO, se realizó el estudio de iluminación para el 
área de envase de licores. Para ello se dividió el planta de estudio en las distintas 
zonas, es decir, bodegas de licores finos y de licores corrientes, clasificadas como 
salas de aprovisionamientos y almacenaje, donde la intensidad lumínica debe ser 
de 100 lx. Por otro lado, se tiene el sector, donde se encuentran las líneas de 
producción, las cuales corresponden a una industria de productos alimenticios, 
tabaco y alcohol, es decir, debe haber una intensidad lumínica de 500 lx en el área 
de trabajo.  
 
Fuente: Propia. DIALux EVO. 
Figura 4.14. Estudio de iluminación para el área de envase. 
La simulación anterior se realizó utilizando luminarias tipo Campana HB Evo, 




Como se puede apreciar, con una misma distribución en las luminarias a través 
del edificio, es posible obtener una iluminación adecuada para el trabajo a realizar. 
Sin embargo, existen tres zonas que se observan más oscuras. Estas son la parte 
superior de la lavadora RECIFE, la oficina de jefe de líneas y la encajonadora de la 
línea de producción PET, lo cual no afecta el proceso que ahí se lleva a cabo.   
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5. Análisis económico.  
Como primer aspecto a tomar en cuenta para desarrollar este proyecto fue el 
exceso de transformadores que se tienen actualmente, los cuales se encuentran 
subutilizados en su mayoría. Ejemplos de esto se pueden apreciar en la figura 3.3, 
donde se aprecia que la demanda del transformador de 225 kVA de confección de 
licores es de 12,3 kW, y en el apéndice 13, que muestra este mismo dato para la unidad 
reductora de tensión, con un máximo de 7,2 kW. Es decir, un porcentaje de utilización 
de 5,45 % y 9,5 %, respectivamente. A continuación, se muestra una comparativa entre 
las perdidas actuales y las que se tendrán con el rediseño, debido a transformación. 
Dichos datos fueron obtenidos del Manual para redes de distribución eléctrica 
subterránea 13,8; 24,9 y 34,5 kV (Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e 
Industriales., 2015). 














Principal Aceite 1500 34500 460Y/266 14650 
Destilación Seco 100 460 380 2475 
Planta vieja  Seco 45 460 380Y/220  1553 
Centros de carga y 
tomacorrientes  
Seco 100 460 380Y/220  2475 
Iluminación  Seco 25 460 240∆/120 921 
Soda Seco 75 460 208Y/120 2368 
Acometida 
2 
Mercadeo  Aceite 50 *M 34500 240/120  660 
Pozo #4 Aceite 75 35500 460 1170 
Tonelería Aceite 75 34500 240∆/120 1170 
Confección de 
licores 
Aceite 225 34500 460Y/266 2730 
Iluminación externa Aceite 50 *M 34500 240/120 660 
Envase Aceite 500 34500 460/266 5535 
TRA01 Seco 112,5 460 240∆/120 2690 
TRA02 Seco 112,2 460 240∆/120 2690 
TRA03 Seco  150 460 240∆/120 3027 
     Total  44774 
Fuente: Propia. Microsoft Excel.  




Tabla 5.2. Datos de perdidas en transformadores para el sistema propuesto. 
Transformadores propuestos 









Principal Húmedo 1500 34500 460Y/266 14650 
CG Destilería Seco  75 460 208Y/120 2368 
CG Pasillo 2 Seco  75 460 208y/120 2368 
Servidores Seco  30 460 208Y/120 1844 
Mantenimiento Seco  75 460 460Y/266 2254 
Mantenimiento 2 Seco  45 460 240∆/120 1553 
CG Producción Seco  112,5 460 240∆/120 2690 
Cargas 240 
Envase 
Seco  75 460 240∆/120 2270 
Tonelería  Seco  75 460 240∆/120 2270 
Producción  Húmedo 500 34500 460Y/266 5535 
    Total 37802 
Fuente: Propia. Microsoft Excel.  
Al realizar la comparación de los resultados, se obtiene una diferencia de 6,972 
kW, lo cual representa un ahorro de 4 186 456,56 ₡ al año. A esto, se le pueden sumar 
otras perdidas en cables que estén subdimensionados, entre otras irregularidades, sin 
embargo, para este análisis no serán contempladas.  
Además, para el área del envase de licores, se contempló la instalación de una 
nueva línea de embotellado en vidrio. Esto representa un aumento en la producción 
de aproximadamente 2880 botellas por hora, traduciéndose en un aumento en la 
utilidad de más de 500 000 000 ₡ al mes. Dicho proyecto se espera realizar 2 años 
después de la instalación del sistema eléctrico acá propuesto. 
Seguidamente, se presenta un cuadro con los costos asociados al proyecto. 
Para este caso, no se contemplaron gastos administrativos, como lo son los permisos 






Tabla 5.3. Costos asociados al proyecto. 
Descripción Costo 
Disyuntores 45901000 
Tubería EMT 3192450 
Tubería PVC 5902100 
Canasta 6875870 
Cableado  74661712 
Tableros  85500000 
UPS 8737500 
Transformadores 17377722 
Otros equipos 12750000 
Mano de obra 75000000 
Total 335898354 ₡ 
Fuente: Propia. Microsoft Excel 
A continuación, se muestra el análisis económico con los indicadores VAN y TIR 
Tabla 5.4. Análisis económico del proyecto. 
Inversión -335898354,00 ₡ 
1 4186456,56 ₡ 
2 4186456,56 ₡ 
3 6000000000,00 ₡ 
VAN 4179256202,00 ₡ 
TIR 162% 
Fuente: Propia. Microsoft Excel. 
 
Como se puede observar, para el tercer año, luego de implementar la nueva 
línea de producción, el proyecto logra tener indicadores bastante atractivos, donde el 
VAN es muy elevado, al igual que el TIR. Esto representa una recuperación de la 
inversión a dos años y un mes después de la implementación de este.  
Sin embargo, más allá de lo económico, tener un sistema eléctrico actualizado 
y en buen estado tiene como fin buscar la seguridad de las personas, así como de los 
equipos con los que se cuenta, con lo cual, se logran mantener los niveles de 
producción deseados.  
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Además, como se mencionó anteriormente, se pretende cumplir con la legislación 
actual, basada en la norma NFPA 70, por lo tanto, la planta podrá realizar los trámites 






-Se realizó en rediseño del sistema eléctrico de la Fábrica Nacional de Licores, 
logrando comprobar que se tendrá un ahorro económico debido a uso más eficiente 
que se tendrá de los transformadores, además de tener una instalación eléctrica más 
moderna, con facilidad para realizar el monitoreo de diferentes variables eléctricas. 
Sumado a esto, se cumplirá con el objetivo principal de la normativa, que es velar por 
la vida y la seguridad de las personas.  
-Mediante el uso del software ETAP se logró determinar los valores de cortocircuito 
y arco eléctrico en los diferentes tableros que se tienen en la instalación. Se encuentra 
que el tablero de distribución principal es el que posee la corriente de falla de corto 
más alta, con 34, 88 kA. Además, la energía incidente es de 33686,8 cal/cm2, lo cual 
implica que dicho tablero no debe abrirse a menos que sea desenergizando.  
-El costo final del proyecto se estima en 335 898 354 ₡, los cuales se verán 
reflejados como una disminución en la facturación eléctrica, debido a la eliminación de 
transformadores que trabajaban a una eficiencia muy baja, lo cual genera pérdidas, 
así como en un aumento en la producción a la hora de instalar los equipos de la nueva 
línea de producción, acá contemplada. Con esto se tiene un VAN de 4179256202 ₡ y 






-Sustituir el generador actual en caso de que se ponga en funcionamiento el área 
de fermentación, ya que este posee una capacidad de apenas 350 kVA, los cuales 
deben utilizarse para abastecer cargas críticas, como lo es el cuarto de bombas contra 
incendios, lo cual provocaría que algunas partes de este proceso tuvieran que dejar 
de trabajar, poniendo en peligro la producción del alcohol.  
-Realizar un cambio de ubicación del generador de producción. Como se puede ver 
en planos, este equipo se encuentra junto a la subestación de media tensión, a 
aproximadamente 300 metros del tablero que alimenta. Esto provoca que se tengan 
grandes caídas de tensión, especialmente si se toma en cuenta que dicha máquina 
tiene una tensión de salida de 440 V, no 460 V como el resto del sistema. Además, en 
caso de algún fallo, este podrá ser atendido más fácilmente.  
-Solicitar un cambio del tipo de tarifa. En la actualidad la fábrica se encuentra en la 
modalidad industrial, la cual posee un único monto tanto para demanda como energía. 
Sin embargo, se considera conveniente moverse a la facturación de media tensión, ya 
que durante la noche muchas de las cargas, como las calderas o la torre de destilación, 
continúan en operación, y en este periodo se tienen tarifas más cómodas.  
-Como se mencionó anteriormente, y se tomó en cuenta para el diseño, se 
recomienda cambiar el transformador de 500 kVA de producción por un TRIHAL 
(Schneider Electric) de 750 kVA. Esto previendo ampliaciones en la planta, además de 
ayudar a la alimentación del tablero principal, a través del TIE, de una manera más 
completa.  
-Instalar un sistema supresor de incendios en las bóvedas de trasformadores, 
cuartos eléctricos, cuarto de bombas del sistema contra incendios, y de ser posible, a 
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9.1 Tablas utilizadas.  
  
Fuente: NEC 2014 




Fuente: NEC 2014. 




Fuente: NEC 2014 





Fuente: NEC 2014. 




Fuente: NEC 2014. 


















Fuente: NEC 2014. 
Anexo 6. NEC 2014: Tabla 430.52. 
Fuente: (Barahona G. , 2019) 




Fuente: NEC 2014 
Anexo 8. NEC: Tabla 450.3(A). 
Fuente: NEC 2014 









Fuente: NEC 2014. 













Fuente: NEC 2014. 
Anexo 12. NEC 2014: Tabla 5 (Aislamiento XHHW-2 solamente)  
Fuente: NEC 2014. 




Fuente: NEC 2014. 
Anexo 13. NEC: Tabla 5 (Aislamiento THHN solamente) 
 
 
Fuente: NEC 2014 





Fuente: (Schneider Electric, 2016) 
Anexo 16. Tabla de selección de fusibles Fusarc CF. 
Fuente: NEC 2014. 
Anexo 15. NEC 2014: Tabla 310.106(A). 
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9.2 Fichas tecnicas.  
Fuente: (Crouse-Hinds, 2018) 




Fuente: DIALux Evo. 




Fuente: General Cable. 




Fuente: Phelps Dodge. 




Fuente: General Cable. 




9.3. Imágenes demostrativas. 
  
Fuente: (Schneider Electric., 2012) 
Anexo 22. Switchboard QED2. 
Fuente: (Schneider Electric, 2020) 




Fuente: Schneider Electric, 2020.  






Apéndice 1. Celda de media tensión DVCAS de Schneider Electric. 
 
Fuente: propia. 












































Apéndice 12. Banco de transformadores del pozo #4. 
FNL-CED-NDPP-01 FNL-CED-NSBP-01 FNL-CED-NSBP-02 FNL-CED-ETAP-01 
Figuras obtenidas de (Schneider Electric., 2012) 





Nota: los planos y otros documentos relacionados a este trabajo se 
encuentran en el siguiente enlace. 
Fuente: propia. 
Apéndice 13. Gráfico de consumo de tablero de tonelería, alimentado por un banco de 
transformadores de 75 kVA. 
